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IZVESTAJ O ISPITIVANJU POVRSINSKE VODE

Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda
i parametrima hemijskog i kvantitativhog statusa podzemnih voda Sl.glasnik RS 74 / 2011.
Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrsSinskim i podzemnim vodama i sedimentu
i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS br. 50 / 2012.

Broj protokola: G-00100

Podnosilac zahteva (naziv i adresa): OPSTINSKA UPRAVA KULA, Lenjinova 11, KULA
Vodotok: Veliki Backi kanal
Naziv punkta: Ruski Krstur-bazen ustava, Ruski Krstur

Datum izdavanja: 8/18/2021

Datum i sat uzorkovanja: 11/08/2021,09:10

Datum i sat prijema uzorka: 11/08/2021,12:00

Uzorak uzeo: Todor Merei (tehnicar Zavoda za javno zdravlje Sombor)
Metoda uzorkovanja:

Za fizitko hemijska ispitivanja: SRPS EN ISO 5667-1:2008, SRPS ISO 5667 - 3:2007, SRPS EN ISO 5667 - 4:1997, SRPS ISO 5667 - 6:1997 ocum

Tayaka 4.2.2, 4.2.5u1 5.1.1.2
Za mikrobioloska ispitivanja: SRPS EN ISO 19458:2009 * metoda je van obima akreditacije
Temperatura vode: 25,6 °C - Metoda: (US EPA 170.1:1974)
Temperatura vazduha: 27,7 °C
Primedba: MONITORING

Rezultati se odnose samo na ispitani uzorak
Izvestaj se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u celosti
Ovaj dokument je kompjuterski generisan i vazi bez potpisa i pecata!
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Rezultati hemijske analize:

Broj protokola: G-00100

Datum zavrSetka analize: 8/16/2021.

pH 7,6 6,5-8,5 6,5-8,5 MH0002 - Odredivanje pH vrednosti u vodi

Rastvoreni kiseonik 5,40 3 5 mg/| MH0038 - Odredivanje rastvorenog

kiseonika *
BPK 5 4,3 6 9 mg/I MH0040 - Odredivanje BPK5 *
Ukupni organski ugljenik (TOC) 11,4 7 10 mg/I MHO0056 - Odredivanje ukupnog
organskog ugljenika (TOC) u vodi *

Amonijak 0,15 0.2 0.8 mg/| MH0006 - Odredivanje sadrZaja amonijaka
u vodi

Nitrati 2,8 3 6 mg/I MHO0005 - Odredivanje sadrzaja nitrata u
vodi

Ortofosfati <0,05 0.2 0.3 mg/| MH0011 - Odredivanje sadrZaja fosfata u
vodi

Ukupni rastvoreni fosfor (P) <0,05 0.3 0.4 mg/| MH0011 - Odredivanje sadrZaja fosfata u
vodi

Hloridi 16 50 100 mg/I MHO0007 - Odredivanje sadrzaja hlorida u
vodi

HPK 23.8 10-20 20-50 mg/I MH0041 - Odredivanje hemijske potro$nje

kiseonika u vodi
Elektricna provodljivost 385 1000 1500 pS/cm MHO0010 - Odredivanje elektricne
provodljivosti u vodi

* - Metode ispitivanja su van obima akreditacije laboratorije.

Analizu izvrSio: Dario Jovisi¢, specijalista toksikoloske hemije

Rezultati se odnose samo na ispitani uzorak
Izvestaj se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u celosti
Ovaj dokument je kompjuterski generisan i vazi bez potpisa i pecata! strana: 2/4
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Rezultati mikrobioloske analize:

Broj protokola: G-00100

Datum zavrSetka analize: 8/16/2021.

Fekalni koliformi 270 1000 Broj/100 ml MMO0088 - ISO 9308-1 MF *
Ukupni koliformi 3600 10000 Broj/100 ml MMO0088 - ISO 9308-1 MF *
Fekalne enterokoke 150 400 Broj/100 ml MMO0090 - ISO 7899-2 MF *
Broj aerobnih heterotrofa 945 10000 Broj/1 ml MMO0089 - ISO 6222 *

Analizu izvrSio: dr med. Tamara TepSi¢, specijalista medicinske mikrobiologije

Rezultati se odnose samo na ispitani uzorak
Izvestaj se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u celosti
Ovaj dokument je kompjuterski generisan i vazi bez potpisa i pecata!
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Misljenje o kvalitetu povrsinske vode:

Broj protokola: G-00100

Ocena statusa povrSinske vode: Na osnovu posmatranih hemijskih, fizickohemijskih i mikrobioloskih parametara status povrSinske vode je DOBAR
odnosno voda svojim je svojim kvalitetom u okviru II klase ekoloSkog potencijala shodno tome se moZze koristiti za kupanje i rekreaciju.

Miljenje dao: dr Dragoslava Cubrilo, specijalista higijene

Nacelnik centra: dr Jelena Zeli¢, specijalista higijene

Rezultati se odnose samo na ispitani uzorak
Izvestaj se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u celosti
Ovaj dokument je kompjuterski generisan i vazi bez potpisa i pecata! strana: 4/4



